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. Kondisi Pengujian

Kondisi angin
Suhu Udara
Efektifitas

Website : www.jakartafire.net, E-Mail : labdamkarjakarta@gmail.com, WA : 089517354277
JAKARTA
Kode Pos : 13740
Halaman 1 dari 3
LAPORAN HASIL UJI

63/TB.06.01

Alat Pemadam Api Ringan ( APAR )

- Jenis ABC Dry Chemical Powder ukuran 1 kg, 3 kg dan 6 kg
- Jenis CO; ukuran 3 kg dan 5 kg

merek "APPRON”
21 Desember 2022

APR/175/04-1/X11/2022, APR/176/04-2/XI1/2022, APR/177/04-3/XI1/2022
APR/178/04-4/X11/2022 dan APR/179/04-5/XI1/2022

19 Janua_n' 2023
PT Citra Total Proteksindo
Rismiyanto ( NIK 3402132802800001 )

JI. Suryodiningratan No. 54 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron
Kota Yogyakarta - D.I. Yogyakarta

Tlp. (0274) 370999 / Fax. (0274) 379919 / 08112508699

Email : info@appron.co.id / Website : www.appron.co.id

Pengujian dan Kelengkapan SNI (Standard Nasional Indonesia)

20 Januari 2026

Ll

: kecepatan 1,07 m/detik
07 °C
: pemadaman berhasil

Flash back sampai 1 menit : tidak ada

Daya padam 2 A kayu 64 potong ukuran 4 x 6 x 65 cm dengan susunan 10 susun
@ 6 potong + 4 potong

Daya padam 4 A kayu 104 potong ukuran 4 x 6 x 80 cm dengan susunan 13 susun

@ 8 potong

Daya padam 7 A kayu 153 potong ukuran 4 x 6 x 95 cm dengan susunan 15 susun
@ 10 potong + 3 potong

Daya padam 4 B bahan bakar minyak 24 liter dengan ukuran bak 90 x 90 x 30 cm
Daya padam 6 B bahan bakar minyak 36 liter dengan ukuran bak 110 x 110 x 30 cm

1. Daya padam 30 B bahan bakar minyak 180 liter dengan ukuran bak 250 x 250 x 30 cm
2. Daya padam 60 B bahan bakar minyak 360 liter dengan ukuran bak 346 x 346 x 30 cm
3. Kelas C : menghantar / tidak arus listrik < 10 mA, tegangan 20.000 volt
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1.9

1.10. Daya padam 10 B bahan bakar minyak 60 liter dengan ukuran bak 150 x 150 x 30 cm
1.1

1.1

1.1

2. Hasil Uji
2.1. Hasil Uji Sifat Fisik Bahan
No. Parameter Satuan Hasil Syarat Metode Uji/Teknik
A | ABC Dry Chemical Powder
1. | Uji Berat Jenis gr/cm’ 1,01 -
2. | Uji Kadar Air % 1,00 -
3. | Uji Berat Isi Gembur gr/cm’ 1,00 -
4. | Uji Berat Isi Padat gr/cm’ 1,04 £

2.2 Hasil Uji Kinerja Alat ...........

Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk jenis uji dan kualitas bahan yang sama dengan contoh uji yang diterima; dan
dilarang diperbanyak kecuali atas persetujuan tertulis dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatant ﬂ
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2.2. Hasil Uji Kinerja Alat
~ Waktu Pemadam
Parameter Metode UjiiTeknik
Satuan Hasil Syarat
Uji Kelas A SK Gubernur No. 99 Tahun
Jenis ABC Dry Chemical Powder 2004; :
- kg : daya padam 2A detik 24,80 E SOP Teknis No. 264/2005
- 3kg : daya padam 4A detik 2567 -
= ko : daya padam 7A detik 50,08 - - Efektifitas Pemadaman
berhasil
UF thiks.8 - Flash back sampai 1
Jenis ABC Dry Chemical Powder menit : tidak ada
- 1kg : daya padam 108 detik 367 -
- 3kg . daya padam 30B detik 7,12 s
- 6kg : daya padam 60B detik 25,12 -
Jenis CO;
-..3kg . daya padam 4B detik 2,16 -
- 5kg : daya padam 6A detik 5,01 -
Persentase Media Terpakai
Persentase Berat Bahan Terpakai .
Satuan Hasil Syarat
a. Uji Kelas A
Jenis ABC Dry Chemical Powder
- 1kg % 63,00 -
- 3kg % 89,00 -
- 6kg % 50,83 -
b. Uji Kelas B
Jenis ABC Dry Chemical Powder
e % 54,00 :
- kg % 71,00 2
o 9 % 93,17 -
Jenis CO,
- 3kg % 19,33 -
- Skg % 33,20 -
Uji Kelas C
Jenis ABC Dry Chemical Powde Tidak
e - menghantar | <10 mA
arus listrik

3. Foto Pengujian
3.1. Kelas A
3.1.1. ABC Dry Chemical Powder ukuran 1 kg, 3 kg dan 6 kg

Contoh uji Saat pemadaman Pemadaman selesai/api padam

SkolagB 2T oo

Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk jenis uji dan kualitas bahan yang sama dengan contoh uji yang diterima, dan
dilarang diperbanyak kecuali atas persetujuan tertulis dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
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3.2. KelasB
3.2.1. ABC Dry Chemical Powder ukuran 1 kg, 3 kg, 6 kg dan CO, ukuran 3 kg, 5 kg

Awal pra pembakaran Saat pemadaman Pemadaman selesai/api padam

3.3. KelasC

Saat pengujian berlangsung

4. Kesimpulan

4.1. Contoh uji memenuhi syarat sesuai parameter dari metode uji yang digunakan
4.2. Daya padam ABC Dry Chemical Powder, 1kg : 2A/10B

4.3. Daya padam ABC Dry Chemical Powder, 3kg : 4A/30B

4.4. Daya padam ABC Dry Chemical Powder, 6kg : 7A /60B

4.5. Dayapadam CO, 3kg : 4B

4.6. Dayapadam CO,, 5kg : 6B

4.7. Jenis ABC Dry Chemical Powder dapat digunakan untuk kelas C.

karta, 20 Januari 2023
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Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk jenis uji dan kualitas bahan yang sama dengan contoh uji yang diterima, dan
dilarang diperbanyak kecuali atas persetujuan tertulis dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan



	Page 1
	Page 2
	Page 3

